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- Buton manual panica incendiu adresabil de interior

CAI

- Centrala detectie si avertizare la incendiu
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Detectie si avertizare la incendiu - SCHEMA BLOC
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- Detector multicriterial de fum, temperatura  si

Jradient de temperatura

extSI

se insereaza in bucla existenta

01.2020

SAI-2020-04

   AMBRO S.A.

                    SISTEM DE DETECTIE SI AVERTIZARE

LA INCENDIU AFERENT CONTAINER COMANDA SI

CONEXIUNI - STATIE DE 6 KV, AMBRO S.A.,

SUCEAVA

in cladirea Jrup coJenerare
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2x-H�St�H  E30 2x2x0,�0 mm
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Δ tº

4in�2out

- Interfata 4 intrari � 2 iesiri cu releu

4in�2out

aservismente

- Detector multicriterial de fum, temperatura  si

Jradient de temperatura montaM sub pardoseala

aparent cu indicator de stare montat deasupra

Δ tº

- Buton manual panica incendiu adresabil de

exterior, IP 55

- Detector multicriterial de fum, temperatura  si

Jradient de temperatura cu sirena incorporata

Δ tº

- Sirena de incendiu de exterior cu flasK,

autoalimentata, acumulator inclus, conventionala,

cu acumulator tampon inclus
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